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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	     Оказание услуг на проведение  ремонта   кабельной линии 35 кВ «Л-Аэропорт 1»  ГЭС -5
«Прокладка полиэтиленовых ( ПЭ)  трубопроводов бестраншейным способом методом горизонтально-направленного бурения»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	       Оказание услуг  на проведение  прокладки ПЭ трубопроводов бестраншейным способом методом горизонтально-направленного бурения для ремонта кабельной линии 35 кВ «л-Аэропорт 1» ГЭС-5

 Технические характеристики:
Протяженность прокладки ПЭ труб диам. 160 мм от колодца до колодца  – 70 п.м (2 нитки);
 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах 6,2м3.

 Кольца стеновые КЦ 20-9 (0,59м3)
4шт 

 Кольца стеновые КЦ 20-6 (0,39м3) 4шт

 Кольца стеновые КЦ 7-3 (0,05м3)
2 шт

 Плиты перекрытия КЦП 1-20-1 2 шт

 Плиты днища КЦД-20  2 шт

   Люк чугунный
2 шт

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	        Согласно предоставленным дефектным актам и ресурсным расчетам предварительно согласованным с Заказчиком. 



Список техники для оказания услуг (при необходимости)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	           Исполнитель приступает к работам  после получения предоплаты. Производить работы установками горизонтально-направленного бурения. Все используемые материалы должны быть сертифицированы. 
Подготовить документы, в том числе от имени Заказчика, для оформления начала работ. Получить разрешительные  документы для производства работ на проезжей части.. Выполнить необходимые  работы по  восстановлению асфальто-бетонного покрытия с передачей данного участка  организации контролирующей дорожное покрытие.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Услуги должны быть оказаны качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП  и других нормативных правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

         Контроль качества работ по монтажу выполнить в соответствии с действующей нормативной базой РУз в области строительства, а также в соответствии с требованиями СНиП 12- 01-2004 «Организация строительства», СНиП 2.04.02-84* «Водопровод. Наружные сети и сооружения»

             В  процессе производства работ организовать и документально оформить входной контроль рабочей документации, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций и оценку соответствия
выполненных работ по монтажу. Приемо-сдаточную документацию передать Заказчику по окончанию работ.

          При входном контроле рабочей документации обеспечить комплектность и достаточность содержащейся в ней технической информации для производства работ. Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляется силами строительно-монтажной организации.



	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	            Гарантийный срок начинают исчислять с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. В течение гарантийного срока все выявленные недостатки и дефекты Исполнитель устраняет за свой счет. Гарантийный срок определяется договором.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не предъявляются

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	                                      Работы проводить согласно СНиПу.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не предъявляются

	Подраздел 3.7 Требования к сроку  оказания услуг

	В соответствии с договором.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Подрядчик должен иметь: Установку горизонтально-направленного бурения типа «VERMEER», с силой продавливания 266,9 кН. Должен получить разрешительную документацию на проведение земляных работ в Государственных органах.
Опыт работы в городских условиях.


РАЗДЕЛ 4 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

	Трасса кабельной линии 35 кВ, Ташкентская малая кольцевая дорога, в районе железнодорожного моста, улица Бобура


РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Прокладка ПЭ трубопровода с установкой 2-х колодцев.

Выполнить необходимые  работы по  восстановлению асфальто-бетонного покрытия c передачей данного участка  организации контролирующей дорожное покрытие.

	Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг

	В соответствии с договором



	Подраздел 5.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	                 До начала работ необходимо подготовить пакет документов, позволяющий провести требуемые согласования и приступить к началу проведения работ.

    После завершения работ провести все требуемые пуско-наладочные работы, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации перехода.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила



Начальник службы ЭСТОП




Абдукадыров З.А.

