
по производству
о IES>

Киргизбоев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Nэ_
на выполнение услуг по нilладочным и испытательным работам

производственного характера.

Определения:
В настоящем ТЗ использованы следующие определения;
Р.Щ - Руководящий документ "Ведомственные ресурсные нормы на экспериментаJIьно

наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации
электростанций и сетей Узбекской энергосистемы", RH З4-304-79З:20|5, RH 34-597:2006,
RH 34-301-556:2007, RH З4-0'77:2018 <Правила организации техниtIеского обслуживания и
ре\4онта оборудования lлектрос,l анций>:

ПТБЭЭ РУз - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
ПТЭЭСС - Правила технической эксплуатации электриrIеских станций и сетей;
ПУЭ - Правила устройства элеюроустановок;
НТ! - Нормативно техническаJI документация;
ПТК - Программно-технического комплекса;
АСУТП Автоматическаll система и управления технологическим процессами:
ПТК АИИСКУЭ - Программно-технический комплекс автоматизированная

информационно-измерительнаясистема коммерческого учёта элекцlоэнергии
КРУ - Контрольно-ревизионное }цравление
РЗиА - Релейная защита и автоматика
СУ . Сужаюший устройства.
1 Заказчик
АО <Sirdaryo IES>, тел :764- 59 -4З,'7 64-5З -34, www.sdtes.uz. E-mail : info@sdtes.uz
Реквизиты:
инн 20|1,69|7 9, окэд з5 1 1 1

Банковские реквизиты
Р/с 22604000800201 190999
В АКБ <Узсаноаткурилишбанк>
Код банка МФО 00855
2 Место выполнения работ
АО <Sirdaryo IES) Адрес:120129, Ресrryблики Узбекистан г. Ширин, ул.

Энергетиков 7,

3 Основания для проведения работы
Утвержденный график ремонтов энергооборудования АО <<Тепловые Электрический

станции) и АО <Sirdaryo IES> на 2022 г.
<Правила технической эксплуатации элекц)ических станции и сетей>> и <Правила

организации технического обслуживания и ремонта оборудования элеюростанции))
RH 34-077:2018 приложение Н.

4. Наименование и цели использования выполняемых работ и оказываемых
услуг.

Наладочные, испытательные работы проводиться в целях поддержание
безаварийной работы в период эксплуатации и продления паркового ресурса



энергооборудования, а также восстановление исправности или работоспособности изделий
И ВОССТаНОВЛеНИЮ РеСУРСОВ или их составных частеЙ и обеспечения электрическоЙ энергии
населения и инфраструктуры Ресtryблики Узбекистан.

- Ожидаемые экономические эффекгы после работ - надежность работы оборудования.
5. Перечень работ, услуг и их объемы (количество), требуемые от исполнителя с

учетом реальных потребностей заказчика и их обоснованием исходя из требовапий
действующих нормативных актов.

Наладочные и испытательные работы при капит?lльном ремонте энергоблоков Ml,2,
средний ремонт энергоблока ЛЪЗ, текущий ремонте энергоблоков Jф 4_10, основЕого и
ВспоМогателЬного оборудования турбинного, котельного отделеншI, элекtротехнического,
оборудования тепловой автоматики и измерения, обшестанционного оборудования
АО <Sirdaryo IES> выполняются на основании RH 34-304-793:2015, RH 34-301-556:2007
(Без ограничения срока действия),RН З4-077:20I8,RН З4-597:2006 ПТЭЭСС и другие НТ[.

Запланированные объемы проводимых работ изложен в таблице }l! l

6. Условия оказапия услуг
Подрядчик обязуется выполнить наладочные работы в согласованном объеме, в

соответствии с требованиями нормативно технических документаций (НТД), с
соблюдением действующих норм и правил.

<Правила технической эксплуатации dлектрических станций и сетей Ресrryблики
Узбекистан> (ПТЭ РУз. 2004 г,), <Правила пожарной безопасности для энергетических
предприятий> (ППБ 2004 г.), кПравила техники безопасности -при эксплуатации
электроустановок> (ПТБ 2006 г.), <Правила техники безопасности при эксплуатации
тепломеханического оборудования тепловых электростанции и тепловых сетей)
(ПТБ 2012 г.) <Правила устройства электроустановоо (ПУЭ 2004 г.), <Правила

1Т,

Ns Наименование работ

1

Ншrадочно-восстановительные работы по устройствам РЗ и А элекгрооборудования
энергоблока Nol (Заптиты генератора 1ГТ,заптиты трансформаторов Т-1,21-Т, КРУ-6 кВ в
количестве 60 ячеек)

2
Наладочно-восстановительные работы по устройствам РЗ и А электрооборудования
энергоблока Nч2 (Зашиты генератора 2ГТ, зашиты трансформаторов Т-2,22-Т, КРУ-6 кВ в
количестве 52 ячеек)

J Наладочно-восстановительные работы по устройствш,r РЗ и А линий ОРУ 220кВ, 500 кВ

4

Наладочные работы и обслуживание измерительных систем, исполнительЕьж мехаЕизмов,
оборудования АСУ ТП (автоматическая система и управления техвологическим
процессами) и КИП (Контрольно измерительных приборов) энергоблоков ]ф '1-10 (без
части системы САР и автоматики)

5

Метрологическiц аттестация, ка.rибровка измерительньIх каналов АСУТП, наладка и
калибровка средств измерений, проведение расчеты сужающих устройств для измерения
расхода жидкостей и газа

б

Оказание технической помощи в эксплуатации ПТК y.reTa и контроJIя электроэЕергии и
ПТК общестанционной системы визуализации и отображения тек)дцих осЕовнъж
параlметров электроэЕергии, консолидированtтьrх с ПТК АИИСКУЭ, параметров
потребrrяемого газа, параметров теллосети, в том числе оказание консультативньrх усл)т
персоналу электро станции по системы АИИСКУЭ, InduSoft.

7
Наладочньте работы и обслуживание устройств виброконтроля энергоблоков Ns1-10 в
период текущего ремонта.

8
Наладочно-восстановительные работы мета,rлообрабатывающего карусельного станка
1525 в ЦРМ

9



безопасности в гaIзовом хозяйстве>>, <Правила устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением>, (Правила устройства и безопасной эксплуатации
паровых и водогрейных котлов, кправила, устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячеЙ воды) и другими нормативными документами,
действующими на территории Республики Узбекистан.

Обеспечивает соблюдение своим персон.rлом правил внутреннего распорядка, ПТЭ,
ПТБ, ППБ, правил ГИ (Госкомпромбез). Не допускает своими действиями нарушений
нормальной эксплуатации действующего оборудования, поддержание чистоты и порядка

на рабочих местах.
7. Требования к участнику, исходя из сложности оказываемых услуг,

разработанные и утвержденные fосударственным заказчиком.

7.1 Исполнитель должен иметь все необходимые действ}тощих лицензии на виды

деятельности, связанные с выполнением указанных работ и преДостаВЛении иХ ЗаВеРОННЫХ

копий в составе предло}кениJI, при проведении закупочных процедур, аттестаты,

свидетельства и разрешения (в частности разрешение (узэнергоинспекцииD на догryск в

эксплуатации и свидетельство об Аттестации Агентством <Узстандарт> на
электротехнической лабораторию до и выше 220 кВ). Область аттестации
элекtротехнической лаборатории должна соответствовать характеру выполненIбI работ пО

испытаниям и измерениям оборудования, а так же разрешения и полномочия,
необходимые для выполнения Работ в соответствии с законодательством РеспУблики
узбекистан.

7.2Наличие у Исполнителя опыта проведения наладочных и испытательных работ на
промышленных предприятиях в области электроэнергетики.

7.3 Наличие у Исполнителя не менее 3-х рекомендательных писем от предприятий,

для которых Исполнитель ранее оказал услуry в аналогичных проектах;
7.4 Наличие (или договора аренды) у Исполнителя необходимого инстрlfментального,

приборного (имеющего действующие сроки поверки) и нормативно-технического
обеспечения, специализированного rrрограммного обеспечения (программно-расчетных
комплексов) подтверждается копиями актами поверок, лицензиями;

7.5 Наличие опыта работ не менее 5 лет и квалифицированного персонала для
соответствия специфике проведения работ.

7.6 Наличие опыта работ не менее 5 лет по техническим обследованиям, на наладочные и

испытательные работы электротехнической оборудование электростанции;
7.'7 Применение необходимой технологической оснастки, приспособлений и

инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их
параметров паспортным данным;

7.8 Применение в процессе работ поверенных приборов и средств контроля и
контрольно-измерительного инструмента.

7.9 Предприятия и организации долrtны соответствовать следующим

условиJ{м:
- наличие лицензии на право выполнения работ, выданной ГИ (Госкомпромбез>;

- наличие производственной базы, 1фудовых ресурсов и специалистов, необходимых

для выполнения работ (услуг);
_ полномочия на заключение договора;
- специtlлисты имеющие удостоверения о допуске к работе в электроустановках

напряжением до и выше 1000 В (не ниже IV группы, имеющие право быть ответственным

руководитолем работ, производителем работ);
Исполнитель предоставляем перечень осуществляемых работ с конкрsТиЗаЦИеЙ

объема и методику выполнениlI работ, количества необходимых специалистов поименно,
их квалификации в виде резюме и человеко-часов (обоснование формирования стоиМости
оказываемых услуг).



8. Сроки (периоды) оказания услуг с указанием периода (периодов), в течение
которого должны оказываться работы и услуги илп конкретной календарной даты, к
которой должно быть завершены работы и оказание услуг или минимально
приемлемой для государственного заказчика даты завершения оказания услуг или
срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иЕого момента), с которого
исполнитель должен приступить к оказанию услуг.

Сроки выполнения н.lладочных работ согласно утвержденного графика ремонтов
оборудования АО <Тепловые Электрический станции) и АО <Sirdaryo IES> с
I по IV квартал 2022 года. RH 34-077:2018 <Правила организации технического
обслуживания и ремонта оборудования электростанции).

9. Требования к безопасности оказания услуг, и их результатов. В случае, если от
исполнителя в процессе исполнения договора требуется осуществить страхование
ответственности перед третьими лицами или оказываемые услуги моryт быть
связаны с возможной опасностью для }кизни и здоровья людей, должны быть
указапы дополнительные требования к обеспечению безопасfiости оказания услуг.

9.1 В ходе выполненшI Работы Исполwrгель обязаrr обеспечивать соб.тшодеrпае зuжонов,
иньD( нормtJтивно-правовБж актов, нормативньIх TexHиtIecKID( доIýментов Республики
УзбекиФан, обязательньж gIаIцартов и нормативов,

9.2 Исполнrпель обязан предосгавlrь все инgгр}менты и оборудование, необходимые д,uI
выполненlбI Работы, при этом подlежащие вкJIючению в результат Работы, доJDкны бьпь
свободшми от црав трgгьrл( лиц. Исполнлrгель отвечilет за ненадIежащее качество и
безопасноgгь оборудоваJrия и за I,D( сохранностъ. По требоваIflдо Заказчика Испо.lпrи:готь обязаrr

цредостzlвитъ Заказ.лпсу сертификаты пожарной безопасносrи, сертификаты качества и
цроисхожденIлJI, а TaIoKe техниtIеск},ю документаIц4ю на цредоставJUIемые дIя вьшоJIнениJI
Работы оборудование;

9.3 Исполнrгель самостоятотьно несет ответственность за допущенные в связи с
исполнением flоговора нарушениrI законодательств4 в том tIио,Iе в облаgги пожарной и
промылшешrой безопасносги, охраЕы труда, окр)жающей средд и црцродых рес}рсов, вIOтючtuI

оштаry пrграфов, пеней, иньIх саню+Iй, приrIинение вреда третьим лrща,r. Еочи Заказ.пzк понес

убьпки в связи с тем, что копrпgгеrrпшй орган нaIложил на Заказчшса rrrграф шлr шшм образом
пришек Заказчика к ответственноgги в связи с тем, что Работа шlи ее результаты Ее
соответств},ют законодательству иJIи при ее выflолнении приtIинен вред, Исполrпrrепь доJDкен
полностью возмейиrь Заказчшtу.

9.4 Выполнить мероприlIтия по обеспечению безопасности труда ремонтного
персонала и противопожарные мероприятия, предусмоц)енного планом подготовки
ремонта, Правилами техники безопасности, Правилами пожарной безопасности в цределах
принятого объема ремонта.

10. Порядок сдачи и приемки результатов оказаппых услуг. Указываются
мероприятия по обеспечению сдачи и приемки результатов оказанных услуг по
каждому этапу выполнения и в целом, содеряtание отчетной, технической и иной
документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом
(требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов техЕического
контроля, иньш документов при сдаче оказанных услуг).

10.1 Приемку оборудования, входящего в состав установок из капитального и
среднего ремонтов, а таюке всего оборудования из текущего ремонта пройзводят
комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

Состав приемочных
электростанции:

комиссий дол}кен быть установлен приказом по

- Приемочная комиссия осуществляет: контроль
началам работ, в процессе работ, после окончания
состояние оборудования и качество оказанных услуг;

документации, составленной перед

работ, отрФкающей техническое



- Предварительную оценку качества установок, оборудования после окончания
работ и качества оказанных услуг;

- Уточнение технического состояния установок и оборудования по данным
эксплуатации в течение месяца после вкJlючения под нагрузку, а также I]о данным после
ремонтных испытаний;

- Окончательную оценку качества установок и оборудования после окон!Iания
работ и качества оказанных услуг.

10.2 Руководители работ предприятий и организаций, участвующие в работе,
предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, составленную в
процессе работа, в том числе:

- ведомость выполненного объема работ;
- протоколы, технические решения по выявленным, но не устраненным дефектам;
- результаты входного контроля, сертификаты на использованнь]е в процессе

нtlладочные работы;
- протоколы испытания отдельных узлов оборудования;
- акты на наладочные работы;
- акты приема*передачи наладочной организации предприятию сети освещения

и т.п:
- другие документы по согласованию электростанции и предприятия-исполнителя.
10.3 .Щокументация предъявляется приемочной комиссии не позднее, чем за двое

суток до окончания работа. Её конкретный перечень должен быть утвержден директором
по производству электростанции.

10.4 После выполненных работ проводятся приемо-сдаточные испытания установок
и отдельных систем для проверки качества наладки и реryлировки, а также для проверки
эксплуатационных показателей, их соответствие установленным требованиям.

10.5 Приемо-сдаточные испытания установки проводятся в 2 этапа: испытания при
пуске и испытания под нагрузкой.

10,6Сроки проведения приемо-сдаточных испытаний должны обеспечивать
своевременное включение установки под нагрузку согласно сетевому графику ремонта.

10.7 По результатам осмотра установки, испытаний и опробования оборудования,
лроверки и анализа предъявленной документации приемочнаjI комиссия дает разрешение
на пуск.

10.8 Оборудование, прошедшее наладочньж работ подлежит приемо-сдаточным
испытаниlIм под нагрузкой в течение 48 часов.

10.9 После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконц)ольная
эксплуатация отремонтированного оборудования, которм завершается через
З0 календарных дней с момента вкJIючения оборудования под нагрузку согласно
RH 34-077:2018,

10.10 Перед пуском ответственные лица предприятий, организаций, участвующих в
нчшадке, передают в tIисьменном виде руководству эксплуатационного цеха требования, 

I
оговаривающие особенности пуска и опробования при проведении приемо-сдаточных
испытаний, но не противоречащие ПТЭ.

11, Требования по передаче государственному заказчику технических и иных
документов по завершению и сдаче результатов оказанных услуг;

11.1 Приемка из всех н,L,Iадочных работы оформляется актом. Акт утверждается
директором по производству АО <Sirdaryo IES>.

11.2 К аюу по приемке оборудования должны быть приложены протоколы, справки,
ведомости и другие докумеIIты отражающие:

- перечень работ, выполненных сверх запланированных объемов;
-перечень невыполненных работ, предусмотренных согласованной ведомостью

объема работ и причины их невыполнения;



- перечень руководящих документов, требования которых выполнены в процессе

работы;
- перечень работ, выполненных с откJ]онениями от установленных требованиЙ.

11.3 Щополнительно, при приеме - передачи оборудования руководствоваться
требованиями RH З4-077:2018 <Правила организации технического обслуживания и
ремонта оборудования электростанций>.

12. Требования по техническому обучепию исполнителем персонала
государственного заказчика по результатам оказанных услуг.

Требования по техническому обучению исполнителем персоншIа Заказчика не
предъявляются.

13. Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые
для государственного заказчика либо четко установленные обязанности исполнителя
в гарантийный период).

13.1 Гарантийное качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям в
течение не менее 12 месяцев с момента включениJI оборудования под нагрузку при
соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

13.2 Гарантийные обязательства Исполнителя прекряlIIаются, если на оборудовании в
течение гарантиЙного срока эксплуатации производились работы Заказчиком без уrастия и
без согласованшI с Исполнителем согласно RH з4-077-2018.

14. Требования об указании срока гарантий качества оказываемых услуг.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования

в эксплуатации.
15. Ипые требования к услугам ш условиям их оказания по усмотрепию

государственного заказчика.
Оказание услуг производится в соответствии с требованиями нормативно

технических документаций (НТЩ), с соблюдением действующих норм, и правил в
соответствии технологической документации завода изготовителя.

Составили:
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