ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОПИСАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Сегодня в инфраструктуре Заказчика имеется множество современных информационных систем, серверного и сетевого оборудования, источники бесперебойного питания, системы кондиционирования которые необходимо правильно демонтировать и качественно перевозить из серверной комнаты по адресу: 100005, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Қори Ниёзий, 39-дом, «А» корпус на новый адрес: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Лабзак, 1А-дом. Данное оборудование выполняет критически важные задачи в министерстве.

Во втором разделе данной главы указан список требуемых работ и услуг, необходимых и требуемых к выполнению Участником. В третьем разделе данной главы указан перечень существующего оборудования, программного обеспечения и вычислительной техники у Заказчика, который подлежит перенести. Все работы и услуги, выполняемые в рамках переноса, распространяются и применяются на данный перечень. Срок оказания услуг и выполнения работ по демонтажу, перевозу, подготовки серверной комнаты, монтажу и запуску серверной системы должен быть не менее 3 (трех) недель.

Перенос оборудования должно производиться, только сертифицированными специалистами, участник конкурса должен иметь в штате не менее двух сертифицированных специалистов по переносимому оборудованию.

Участник обязательно должен обладать достаточной квалификацией в построении и сопровождении решений в данной области. 
Участник обязательно должен предоставить не менее двух копии сертификата, заверенной печатью и подписью, об успешном прохождении обучения по каждому из направлений: Linux Essentials, Linux Network Admin, Linux System Admin.
Участник обязательно должен обладать сертифицированными специалистами по производителю Fortinet и предоставить не менее двух копий сертификатов уровня не менее Fortinet NSE 4, заверенных печатью и подписью. 

Помимо этого, участник должен предоставить копии не менее двух сертификатов уровня не менее Mikrotik MTCNA, заверенных печатью и подписью.   

Данные сертифицированные специалисты должны быть официально трудоустроены в компании Участника.
Копии сертификатов должны быть хорошо читаемы. Заказчик оставляет за собой право проверять представленные Участником сертификаты на валидность и оригинальность доступными средствами, предоставляемыми производителями/организациями, выпускающими данные сертификаты.
Копии сертификатов должны быть хорошо читаемы. Заказчик оставляет за собой право проверять представленные Участником сертификаты на валидность и оригинальность доступными средствами, предоставляемыми производителями/организациями, выпускающими данные сертификаты.
В случае невозможности удачного завершения работ по демонтажу и инсталляции по техническим или иным явным, или скрытым причинам заказчик имеет право отказаться на оплату услуг по переносу оборудования.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМЫХ РАБОТ
· Обследование средств вычислительной техники на объекте заказчика;
· Осмотр оборудования;
· Составление и анализ структурной схемы серверного и сетевого оборудования на объекте заказчика;

· Прозвонка информационных кабелей;
· Маркировка силового и информационного кабелей;
· Демонтаж фальшь пола в диспетчерской комнате;
· Стяжка пола серверной комнаты в новом месте площадью около 40 кв/м для прокладки фальшпола.
· Монтаж фальшь пола в серверной комнате остатки пола складирование на склад Заказчика;

· Демонтаж серверного оборудования из шкафов;
· Демонтаж серверных стоек;
· Демонтаж UPS и аккумуляторного шкафа;
· Демонтаж вводного и распределительного шита;
· Демонтаж силовых кабелей;
· Демонтаж настенных и колонных кондиционеров;
· Демонтаж информационных кабелей;
· Демонтаж фальшь пола в серверной комнате;
· Перевоз на новый адрес все вышеописанное;
· Монтаж вводного и распределительного шита;
· Прокладка силовых кабелей до вводного и распределительного шита;
· Запуск в эксплуатацию системы электропитания;
· Монтаж и запуск в эксплуатацию источников бесперебойного питания и аккумуляторного шкафа;
· Монтаж, профилактика и запуск в эксплуатацию колонных кондиционеров;
· Монтаж серверных стоек;
· Монтаж серверного оборудования в серверные стойки;
· Прокладка и тестирование информационных кабелей;
· Запуск системы в тестовом режиме, анализ и устранение неисправностей;
· Запуск системы в промышленную эксплуатацию.
· Стяжка пола серверной комнаты площадью около 40 кв/м для прокладки фальшпола.
3. ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВЕРНОГО И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
	№
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	Fujitsu серверный шкаф
	3

	2. 
	Cisco 3850
	2

	3. 
	Cisco Catalyst 2960
	2

	4. 
	Fortigate 200E
	1

	5. 
	Fujitsu Primergy RX2540 M4
	7 

	6. 
	Fujitsu KVM console KVM1116Q
	2

	7. 
	Fujitsu Eternus DX200 X4
	1

	8. 
	Communication Server EtherFos-500
	1

	9. 
	MOXA Oncell G2111
	3

	10. 
	WYSP-150S12DP
	1

	11. 
	EATON-9E20Ki XL
	1

	12. 
	Батареи от UPS 50 кг
	40

	13. 
	Батарейный шкаф
	1

	14. 
	Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S
	1

	15. 
	Коммутатор HPE JH295A
	1

	16. 
	Proliant DL380 Gen10
	2

	17. 
	HPE FCLSE 0801
	1

	18. 
	KSTAR UPS
	2

	19. 
	KSTAR Battary Pack
	2

	20. 
	Электрический Шит большой
	3

	21. 
	Кондиционер AR
	1

	22. 
	Кондиционер ASF-H24A4
	1

	23. 
	Кондиционер Artel SIA1-F24
	1


