ДОГОВОР № ___


г. Ташкент                                                                                                       «_____»  _____ 2022г.

СП ООО «Natural Gas-Stream», в лице ________________, _______________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________, в лице _______________, _________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Заказчик и Исполнитель далее совместно именуются как «Стороны», и индивидуально как «Сторона».

I. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель осуществляет поставку оборудования в систему измерений количества и показателей качества продукта (СИКП), а также насосного оборудования для перекачки транспортируемого стабильного конденсата на конденсатопроводе УКПГ «Южный Кемачи – УПН» (далее – «Оборудование»), а также оказывает сопутствующие услуги монтажа с пуско-наладкой вышеуказанного Оборудования (далее – «Услуги / Работы»), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  
1.2. Наименование, количество и требования к Оборудованию и к Услугам по монтажу с пуско-наладкой указаны в Техническом задании, являющимся Приложением №1 к настоящему Договору.
1.3. Разбивка стоимости поставки Оборудования и Услуг по монтажу с пуско-наладкой предусмотрена Приложением №2 к настоящему Договору.
1.4 Срок оказания Услуг: в течение срока, предусмотренного Приложением №1 к настоящему Договору. 
1.6. Место оказания Услуг: согласно Приложению №1 к настоящему Договору.  

II. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности «Исполнителя»:
· Надлежащим образом осуществить поставку Оборудования и оказать Услуги по монтажу с пуско-наладкой на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
· В течение 3-х дней с даты заключения настоящего Договора назначить уполномоченного представителя от имени Исполнителя, ответственного за исполнение настоящего Договора с последующим направлением уведомления Заказчику с указанием реквизитов (ФИО, номера телефонов, эл. почты и другой информации) представителя Исполнителя;
· Не разглашать частные сведения (информацию в любом ее виде), полученные от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора, если Заказчик не уведомляет Исполнителя, что такая информация не конфиденциальна. Положения настоящего пункта сохраняют свое действие в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора;
· Поставить Оборудование и оказать Услуги по монтажу с пуско-наладкой в соответствии Техническим заданием (Приложение №1) и обеспечить передачу результатов Услуг Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
· Иметь соответствующие разрешения, сертификаты и лицензии для исполнения обязанностей по настоящему Договору; 
· На дату или до даты заключения настоящего Договора предоставить в распоряжение Заказчика все лицензии и разрешительные документы;
· Получить письменное одобрение Заказчика в случае привлечения третьих лиц для выполнения Работ;
· Выставить электронный акт выполненных Услуг и электронную счет-фактуру посредством операторов электронных счетов-фактур в течение 10 (десяти) дней после поставки Оборудования, в том числе, исполнения обязательств по его монтажу и пуско-наладке;
· Предоставлять по требованию Заказчика отчет о ходе оказываемых Услуг;
· Устранять выявленные недостатки результатов Услуг в течение 5-ти дней с момента получения уведомления о выявленных недостатках от Заказчика;
· Своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, негативно влияющих на процесс поставки Оборудования и оказания Услуг или вызывающих невозможность выполнения;
· Соблюдать требования антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан, в связи с исполнением своих обязательств согласно настоящему Договору. Исполнитель не должен обещать, предлагать взятки в денежной или любой иной форме любым физическим или юридическим лицам, включая, но не ограничиваясь, органам государственной власти и управления, коммерческим организациям, предприятиям, учреждениям и их представителям, участвовать в коррупционных схемах, в том числе, осуществлять незаконные платежи таким лицам;
· В случае необходимости посещения специалистами Исполнителя мест или территории оказания Услуг обеспечить предоставление отрицательного теста ПЦР на Covid-19 в отношении таких специалистов. Отрицательный тест ПЦР должен быть выдан государственными и негосударственными медицинскими учреждениями, имеющими соответствующие лицензии, разрешения или сертификаты согласно законодательству Республики Узбекистан. На территорию места поставки Оборудования и оказания Услуг по монтажу с пуско-наладкой такого Оборудования допускаются специалисты Исполнителя исключительно при условии, что отрицательный тест ПЦР на Covid -19 был выдан специалистам Исполнителя не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до посещения места оказания  Услуг или иной территории Заказчика, связанной оказанием  Услуг;
· По требованию Заказчика предоставлять необходимые документы, связанные с исполнением настоящего Договора;
· Обеспечить оказание Услуг по монтажу и пуско-наладке поставленного Оборудования специалистами Исполнителя, имеющими необходимый опыт согласно требованиям, установленным настоящим Договором, и разрешительные документы для выполнения такого монтажа и пуско-наладки;
· Учитывать рекомендации Заказчика при поставке Оборудования и оказании Услуг ;
· Несет иные обязанности, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан, а также предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Права Исполнителя:
· Получить оплату за оказанные и принятые Заказчиком Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 
· Имеет иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

2.3. Обязанности «Заказчика»:
· Давать чёткие и полные указания для выполнения Исполнителем.;
· В течение 3-х дней с даты заключения настоящего Договора назначить уполномоченного представителя от имени Заказчика, ответственного за исполнение настоящего Договора с последующим направлением уведомления Исполнителю с указанием реквизитов (ФИО, номера телефонов, эл. почты и другой информации) представителя Заказчика;
· Принять и оплатить за поставленное Оборудование и оказанные  Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
· Несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Заказчика:
· Получить Оборудование с монтажом и пуско-наладкой в сроки и на условиях настоящего Договора;
· Получать информацию о ходе оказания Услуг;
· Направлять претензии по количеству в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Оборудования в место поставки с монтажом и пуско-наладкой, предусмотренное настоящим Договором;
· Предъявлять обоснованные возражения в отношении качества и/или комплектности и полноты поставленного Оборудования и оказанных Услуг;
· Требовать от Исполнителя возмещения ущерба, если такой ущерб является прямым следствием некачественной и/или некомплектной поставки Оборудования и оказания Услуг.

III. Порядок расчетов
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.1. Ориентировочная общая сумма Договора составляет _______________ (прописью: __________________) сум с учетом / без учета НДС (необходимое подчеркнуть), согласно Разбивке стоимости Услуг (Приложение № 2) к настоящему Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Фактическая стоимость Договора будет определена по факту поставки Оборудования и оказания Услуг по монтажу и пуско-наладке, определенные Договором. 
3.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств с банковского счета Заказчика на банковский счет Исполнителя, предусмотренный настоящим Договором. 
3.3. Заказчик производит предоплату в размере 15% от ориентировочной общей суммы Договора, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты заключения настоящего Договора. Остальную часть платежа Покупатель производит по завершению полностью всей поставки Оборудования и оказания Услуг по монтажу и пуско-наладке в течение 120 (сто двадцать) банковских дней с даты выставления электронной счет-фактуры и электронного акта выполненных работ за вычетом выплаченного аванса.   
3.4 Исполнитель выставляет электронную счет-фактуру и электронный акт выполненных работ посредством операторов электронных счетов-фактур в течении 10 дней (далее – «Акт»).  Акт утверждается со стороны Заказчика в течении 10 дней, в случае отказа от утверждения Акта, Заказчик обязан предоставить мотивированный отказ с указанием причин.
3.5 Гарантийный срок на оказанные Услуги и поставленное Оборудование – 12 (двенадцать) месяцев с даты подтверждения Заказчиком электронной счет-фактуры и Акта, если иной более длительный срок не установлен паспортом на Оборудование, гарантийным талоном или иным документов (приемлемым для Заказчика), удостоверяющим гарантийные обязательства Исполнителя. Если Заказчиком будут выявлены недостатки или дефекты в поставленном Оборудовании и оказанных Услугах, то Исполнитель обязуется исправить дефекты и недостатки в результатах Услуг либо заменить Оборудование (его части) в срок, согласованный Сторонами, но в любом случае, не превышающий 5 (пять) дней с даты получения уведомления Заказчика о выявленных недостатках.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик имеет право требовать уплаты пени в размере 0,1% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости невыполненных Услуг.
4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты за выполненные Услуги, определенные в пункте 3.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать уплаты пени в размере 0,01% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 2% суммы просроченного платежа.
4.4. В случае не устранения дефектов и недостатков в результатах Услуг в сроки и порядке, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10% от ориентировочной общей суммы Договора, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора.
4.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.
4.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, а также возмещению убытков другой Стороне. Возмещение убытков ограничивается реальным ущербом.

V. Форс – мажор.
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, которые не могут быть разумно контролированы Сторонами, возникшими после заключения Договора, и объективно препятствуют Стороне полностью или частично выполнять обязательства по Договору, включая, но не ограничиваясь: войны, военные действия любого рода, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, пандемия и другие стихийные бедствия, а также принятие актов компетентными государственные органы и органами местного самоуправления, которые не позволяют Сторонам выполнять свои обязательства по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия таких обстоятельств.
5.2. Сторона, которой препятствовали в выполнении своих обязательств из-за возникновения таких обстоятельств, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения, уведомляет об этом другую Сторону в письменном виде и принимает все возможные меры, чтобы минимизировать негативные последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы. Уведомление должно содержать информацию о возникновении и характере таких обстоятельств, их возможной продолжительности и последствиях.
5.3. Свидетельством возникновения форс-мажорных обстоятельств являются соответствующие документы, выданные уполномоченными органами Республики Узбекистан. 
5.4. Если Сторона, которой препятствовали исполнять обязательства по Договору в связи с наличием форс-мажорных обстоятельств, не уведомляет или несвоевременно уведомляет другую Сторону, утрачивает право применять форс-мажорные положения, таким образом освобождая себя от ответственности по настоящему Договору.
5.5. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 1 (одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. В таком случае Стороны формируют комиссию по рассмотрению своих финансовых отношений, состоящую из равного числа уполномоченных представителей обеих Сторон.

VI. Рассмотрение споров и срок действия Договора

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора является обязательным. Сторона, получившая претензию, должна дать ответ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в межрайонный экономический суд г.Ташкента. 
6.4. Применимое право по Договору – материальное право Республики Узбекистан.
6.5 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  


VII.Расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по инициативе любой из сторон настоящего Договора, с письменным предупреждением другой стороны не менее чем за пятнадцать (15) дней до предполагаемой даты расторжения. 

VIII.Прочие Условия Договора
8.1 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3 Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.4 Заказчик не несет ответственность за имущество Исполнителя и третьих лиц в ходе оказания Услуг.
8.5. Все остальные вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются Гражданским кодексом Республики Узбекистан и Законом РУз №670-I «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г.

IX. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК

СП ООО «Natural Gas-Stream» 

Юридический адрес:  
100100, г. Ташкент, Яккасарайский район, 
1-проезд Каракум, дом №6
Тел.:(+998-78) 150-02-90
ИНН: 207245357
ОКЭД: 06200

Банковские реквизиты:
Наим. банка: г. Ташкент,
ЧАКБ «ОРИЕНТ-ФИНАНС»
р/с: 20214000900680114001
МФО 01071
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________

Юридический адрес: _____________.
Тел.: ______________

ИНН: ____________
ОКЭД: ___________


Банковские реквизиты:
Наим.банка: ___________
р/с: _____________
МФО: ____________



	____________________
ФИО: _________
Должность: ______________

М.П.
	_____________________
ФИО: ________________
Должность: ____________

М.П.


















Приложение №1
к Договору №______ от «______» __________2022 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по поставке оборудования в систему измерений количества и показателей качества продукта (СИКП), а также насосного оборудования для перекачки транспортируемого стабильного конденсата на конденсатопроводе УКПГ «Южный Кемачи – УПН» (далее – «Оборудование») и оказание сопутствующих услуг по его монтажу с пуско-наладкой 

1. Место поставки Оборудования и оказания Услуг: Бухарская область, район Караулбазар, промысел УКПГ Южный Кемачи, УПН Крук.

2. Объем поставки Оборудования и оказания Услуг по монтажу и пуско-наладке: 

	№
	Наименование Оборудование
	Количество, шт
	Техническое требование

	По СИКП с монтажом и пуско-наладкой
	Указано в пункте 3 в ТЗ

	1
	Массовый расходомер с монтажом и пуско-наладкой
	1
	

	2
	Блок обработки информаций с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	3
	Система передачи данных и мониторинга с СБП с монтажом и пуско-наладкой  
	1
	

	4
	Индикатор фазового состояния с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	5
	Поточный влагомер с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	6
	Термометр с термокарманом с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	7
	Манометр с двух вентильным клапанным блоком с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	8
	Ручной пробоотборник по ГОСТу 2517 с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	
	
	
	

	9
	Дренажные кран с монтажом и пуско-наладкой
	1
	

	10
	Кран-воздушник с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	Насосное оборудование с монтажом и пуско-наладкой
	Указано в пункте 4 в ТЗ

	11
	Насосные агрегаты с монтажом и пуско-наладкой
	2
	

	12
	Щит управления насосами с монтажом и пуско-наладкой
	1
	

	13
	Вибрационный сигнализатор уровня с монтажом и пуско-наладкой
	2
	

	14
	Магнитный байпасные указатели уровня с монтажом и пуско-наладкой
	2
	

	15
	Дыхательный клапан с монтажом и пуско-наладкой
	2
	



3. Техническое требование к Оборудованию СИКП с монтажом и пуско-наладкой:
3.1. Общая часть:
СИКП предназначена для измерений массы продукта (газового конденсата) при проведении учетно-расчетных операций с применением методов динамических измерений с величиной относительной погрешности измерения массы продуктов не превышающей пределов ± 0,25 %.

3.2. Характеристика продукта и состав СИКП:
3.2.1. Рабочая среда – газовый конденсат (согласно O‘z DSt 2978:2015 Конденсат газовый стабильный. Технические условия), соответствующий требованиям действующих стандартов и технических условий (ТУ).
3.2.2. Характеристика рабочей среды:
- рабочий диапазон расходов, тонн/час				от 2 до 50;
- рабочий диапазон расходов, м³/час					от 3 до 70
- рабочий диапазон давления, МПа					от 0,1 до 0,2;
- температура, °С							от минус 10 до 40;
- плотность, кг/м³							от 710 до 800
3.2.3. В состав СИКП должны входить:
- блок измерительных линий (БИЛ);
- блок измерения показателей качества продуктов (БИК);
- система обработки информации (СОИ);
- пробозаборное устройство (ПЗУ) по ГОСТ 2517.

3.3. Блок измерительных линий (БИЛ) СИКП:
3.3.1. БИЛ должен состоять из одной рабочей измерительной линий (ИЛ).
3.3.2. Измерительные линии должны быть теплоизолированные. 
3.3.3. В состав измерительных линий должны входить:
- рабочий преобразователь массового расхода с пределами допускаемой относительной погрешности в рабочем диапазоне расходов не более ±0,25 %;
- термометр с термокарманом с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,2 °С и с защитной гильзой (после прямолинейного участка за ПР);
- манометр с пределами допускаемой основной приведенной погрешности не более ±1,0 %, (после прямолинейного участка за ПР);
- дренажные краны в нижних точках ИЛ;
- кран-воздушник.

3.4.  Блок измерения показателей качества продуктов (БИК)
3.4.1. В БИК установить:
- поточный преобразователь плотности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,36 кг/м3.
- поточный влагомер с пределами допускаемой приведенной погрешности не более ±0,1 %.
- ручной пробоотборник по ГОСТ 2517;
3.4.2. Продукт в БИК отбирают с входного коллектора СИКП через пробозаборное устройство, выполненное по ГОСТ 2517.
3.4.3. Система дренажа должна быть закрытого типа. В верхних точках технологической обвязки должны быть предусмотрены шаровые краны – воздушники.

3.5.  Система обработки информации (СОИ)
3.5.1. СОИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:
- прием и обработка сигналов от преобразователей в импульсной, аналоговой и цифровой формах в диапазоне значений, соответствующем диапазонам измерений преобразователей;
- обработку, отображение, хранение и регистрацию результатов измерений;
- формирование и печать отчетных документов;
3.5.2. СОИ должна обеспечивать отображение и вывод на печать параметров (характеристик) в единицах измерений и с количеством цифр после запятой, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень параметров (характеристик)
	Параметр (характеристика)
	Единица измерения
	Количество цифр после запятой

	Масса
	т
	3

	Расход массовый
	т/ч
	1

	Объем
	м3
	3

	Расход объемный
	м3/ч
	1

	Температура
	С
	1

	Давление 
	МПа
	2

	Плотность 
	кг/м3
	1


3.5.3. В составе СОИ СИКП должен быть предусмотрен АРМ оператора, обеспечивающий:
1) отображение и регистрацию измерительной и технологической информации; 
2) просмотр в реальном масштабе времени режимов работы измерительной; 
3) автоматическое построение, отображение и печать графиков измеряемых величин (трендов) ; 
4) регистрация в журнале событий; 
5) прием параметров за отчетный период (суммарного объемного и массового расхода, средневзвешенных  значений  плотности,  Влагосодержания); 
6) [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]формирование и печать отчетов (с начала цикла, суточного, за выбранный период, сутки, месяц) в автоматическом режиме и по запросу; 
7) архивирование данных;
8) отображение мнемосхем;
9) защита АРМ от несанкционированного доступа.
3.5.4. В состав СОИ должна входить Автоматизированная система коммерческого учета газа (АСКУГ) для передачи данных о расходе и параметрах измеряемой среды.
· В качестве контроллера передачи данных по GSM-каналу предусмотреть RTU-контроллер модели RTU-GSM900. 
· Обеспечить web-доступ в существующий личный кабинет пользователя.

3.6 Метрологическое обеспечение
-Все применяемые средства измерений в СИКП, должны иметь сертификат об утверждении типа в РУз и быть поверены с аттестациями измерительного комплекса в органах Государственной метрологической службы (Узбекское Агентство по техническому регулированию). 
-СИ на момент ввода в эксплуатацию должны иметь действующее свидетельство о поверке, с запасом по сроку действия не менее половины межповерочного интервала установленного для данного средства измерения

3.7. Требования к документации по поставке Оборудования с монтажом-пуско- наладкой:

Эксплуатационную документацию в составе:
· технических описаний и инструкции по эксплуатации (если они входят в комплект поставки) отдельных видов аппаратуры (на рус. яз.); 

· Сертификаты:
· сертификат поверки средств измерений;
· сертификат соответствия;
· сертификат происхождения.

3.8.  Дополнительная информация

- Монтаж, пуско-наладочные работы, метрологическая аттестация измерительного комплекса выполняется силами Исполнителя СИКП. 
- Проектная документация, применяемое оборудование, входящее в состав СИКП согласовывается с соответственными службами Заказчика. 

4. Технические требования к насосному оборудованию с монтажом и  пуско-наладкой:
4.1. Общая часть:
Производительность одного насоса должна составлять 12,5 м3/ч.
В кол-ве 2 шт.: 1 - рабочий, 1 - резервный, 
Подача 12,5м³/ч, напор 50 м, макс. знач.1500 м³/час 15 м,КПД не менее 77,8 %, потребляемая мощность не более 4 кВт, частота вращения насоса 1481об/мин, допуски согласно ISO 9906 класс F; плотность перекачиваемой среды 1030 кг/м³, напорный фланец DN40/PN25, просверл. по EN 1092-2, всасывающий фланец по EN 1092-2,DN 65, горизонтальный, категория защиты двигателя IP68, закрытая рубашка охлаждения, длина кабеля 30,00 м, покрытие S1 по AA-0080-06-01/2, Конструктивное исполнение – моноблочное, тип охлаждения – закрытая рубашка охлаждения, материал соприкасающийся со средой – нержавеющий сталь. Насос должен быть укомплектован установочными деталями, кабелем длиной до 50м, иметь встроенные защиты, в взрывозащищенном исполнении. 
4.2. Система управления и автоматики должна включать в себя:
Шкаф управления -1 шт.;
Посты местного управления с органами управления, в составе: кнопка «Пуск», кнопка «Стоп», ключ выбора режима управления «Ручной/Автоматический» - кол-во согласно числу установленных агрегатов;
Вибрационный сигнализатор уровня -2 шт;
Магнитный байпасные для формирования аварийных сигналов переполнения и минимально допустимого уровня в приемном отделении -2 шт.;
4.3 Техническое описание насоса:
Управление насосами осуществляется с реле через сигнализатор уровня. Каждый насос подключается кабелем непосредственно к реле через сигнализатор уровня без дополнительной коммутационной аппаратуры. Защита вторичных цепей сигнализации и управления осуществляется предохранителями или модульными автоматическими выключателями. 
Сигналы от датчиков передаются в шкафы управления по контрольным экранированным кабелям. Контрольные кабели прокладываются отдельно от силовых кабелей по выделенным кабельным трассам.
4.3 Общий алгоритм работы насоса
Станция управления и автоматики обеспечивает работу насосов перекачки конденсата в ручном и автоматическом режимах. При работе в ручном режиме «Пуск» и «Останов» насосов перекачки конденсата происходит только вручную кнопками, расположенными на постах местного управления. Работа в автоматическом режиме. При автоматическом режиме работы станция управления и автоматики работает под управлением существующего контроллера по сигналам с гидростатического датчика уровня. Помимо этого, станция параллельно управляется релейной автоматикой по сигналам Магнитный байпасные уровней при достижении верхнего и нижнего аварийных уровней.


5. Принципиальная схема для монтажа и пуско-наладки насосного оборудования и СИКП
[image: C:\Users\nizomiddin.abrorov\Desktop\Замерной УПН Крук 123.jpg]

6. Общие технические требования к Оборудованию:
Целью создания системы является автоматизация работы насосного оборудования для достижения оптимизации режима работы и взрывобезопасности, при перекачке стабильного газового конденсата с буферной ёмкости через СИКП (Система измерений количества и показателей качества продукта), предназначенных для операций учета стабильного газового конденсата между поставщиком и потребителем на УПН Крук. Автоматизация управления должна обеспечить автоматизированный контроль и управление насосным оборудованием, поддержание заданных параметров и предотвращение аварийных ситуаций. 
Система должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, норм и правил Республики Узбекистан. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и полностью комплектным. 
В комплекте поставки оборудования должен быть определен комплект ЗИП (согласовывается с Заказчиком), достаточный для эксплуатации в течение гарантийного срока. 
Срок выполнения Услуг –  в течении 30  (тридцати) календарных дней с даты получения Исполнителем предоплаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6. Квалификационные требования к Исполнителю услуг:
· Наличие опыта работы по поставке Оборудования, в том числе, его монтажу и пуско-наладке не менее 3 лет;
· [bookmark: _GoBack]Наличие квалифицированного персонала с высшим техническим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет по специальности, также персонал должен иметь в наличии действительный сертификат о прохождении курсов по повышению квалификации по профильному направлению;
· Соответствие технического предложения Участника техническому заданию на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования СИКП и насосного оборудования.






	ЗАКАЗЧИК

СП ООО «Natural Gas-Stream» 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________________


	____________________
ФИО: ____________
Должность: ______________
М.П.
	________________________
ФИО: ______________
Должность: ________________
М.П.




































Приложение №2
к Договору №______ от «_____» _______ 2022г.

Разбивка стоимости 
поставки оборудования в систему измерений количества и показателей качества продукта (СИКП), а также насосного оборудования для перекачки транспортируемого стабильного конденсата на конденсатопроводе УКПГ «Южный Кемачи – УПН (далее – «Оборудование») и услуг по его монтажу с пуско-наладкой 

	

	№  п/п
	Наименование Оборудования и Услуг по монтажу с пуско-наладкой
	ед. изм.
	Количество
	Цена с НДС / без НДС
	Сумма с НДС / без НДС*

	
	
	
	
	
	

	Оборудования на СИКП с поставкой, монтажным и пуско-наладочными работами:
	

	1
	Массовый расходомер
	шт.
	


1
	
	

	1.1
	Поставка
	
	
	
	

	1.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	2
	Блок обработки информаций с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	


1
	
	

	2.1
	Поставка
	
	
	
	

	2.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	3
	Система передачи данных и мониторинга с СБП с монтажом и пуско-наладкой  
	шт.
	


1
	
	

	3.1
	Поставка
	
	
	
	

	3.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	4
	Индикатор фазового состояния с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	1
	
	

	4.1
	Поставка
	
	
	
	

	4.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	5
	Поточный влагомер с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	


1
	
	

	5.1
	Поставка
	
	
	
	

	5.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	6
	Термометр с термокарманом с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	


1
	
	

	6.1
	Поставка
	
	
	
	

	6.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	7
	Манометр с двух вентильным клапанным блоком с монтажом и пуско-наладкой.
	шт.
	


1
	
	

	7.1
	Поставка
	
	
	
	

	7.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	8
	Ручной пробоотборник по ГОСТу 2517 с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	


1
	
	

	8.1
	Поставка
	
	
	
	

	8.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	9
	Дренажные кран с монтажом и пуско-наладкой

	
	


1
	
	

	9.1
	Поставка
	
	
	
	

	9.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	10
	Кран-воздушник с монтажом и пуско-наладкой
	
	


1
	
	

	10.1
	Поставка
	
	
	
	

	10.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	Насосное оборудование с поставкой, монтажным и пуско-наладочными работами:
	

	11
	Насосные агрегаты с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	2
	
	

	11.1
	Поставка
	
	
	
	

	11.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	12
	Щит управления насосами с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	1
	
	

	12.1
	Поставка
	
	
	
	

	12.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	13
	Вибрационный сигнализатор уровня с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	2
	
	

	13.1
	Поставка
	
	
	
	

	13.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	14
	Магнитный байпасные указатели уровня с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	2
	
	

	14.1
	Поставка
	
	
	
	

	14.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	15
	Дыхательный клапан с монтажом и пуско-наладкой
	шт.
	2
	
	

	15.1
	Поставка
	
	
	
	

	15.2
	Монтаж с пуско-наладкой
	
	
	
	

	
	ВСЕГО стоимость Услуги:
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	



	*
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