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Техrrическое задаIЕt{е.

flоводим до Вашего сведения о том, что в процессе эксплуатации
ХОЛоДильного оборудования кЧиллеров), установленных на кровле здания
<< Политехнический музей), которые слу}кат для кондицонирования
воздуха, сотрудниками ооо кАвтосанкомпIIект) были выявлены
следующие проблемные вопросы. 

;

На первом tIиллере -сбой программного обеспечеIIия l} элеIстронrtом блоке
ASI Controls и Xpanel Sylon.
На втором Чиллере -сбой в системе управлеIi{{* первого компрессора . , ,

На третьем Чиллере- сбой программного обеспечения в электронном блоке
ASI Controls иХрапеl Sylon.
На основании вышеизложенного прошу Вашего солейстI]Ilя в решение
данных проблемных вопросов, путём привлOчения спсцl.filJ]изированноЙ
организации.
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